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Prøvetager:
Prøvedato 15. september 2023

Prøvested: Temp. Coliforme Enterokokker Kimtal 37 Kimtal 22
Vand fra Asnæs °C MPN / 100 ml CFU/ml CFU/ml CFU/ml

Åsevangsvej 67, Bryggers 15,3 < 1 < 1 < 1 1

Superbrugsen, 1. sal 16,4 < 1 < 1 10 10

Høve Klitbo, udv hane 16,8 < 1 < 1 < 1 1

Metode: Termometer Colilert18 Ds/En7899-2:2000 DS/EN6222:2000 DS/EN6222:2000

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 1023
i.m. i.m 20 ¤ 200

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om  usikkerhed  og analyse dato kan rekvireres.

Tegnforklaring:   < mindre end.   > større end.   i.m. ikke målelig.   ¤ Vandkval.kriterie iflg. Vejledn.

Laboratoriet (DS/EN 19458:2006)

Morten Due, civ.ing.


	Kregme 1

